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Przedsiębiorstwo
Wodociągowo-Komunalne
Końskowola Sp. z o.o.
ul. Rynek 35
24-130 Końskowola 

Dotyczy: bieżąca ocena jakości wody w związku z implementacją preparatu SeaQuest

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., 
poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po analizie sprawozdań 
z badań nr: SB/30550/03/2026, SB/30551/03/2026, SB/30552/03/2026 z dnia 
20.03.2026 r. w zakresie badań parametrów: bakterii grupy coli, Escherichia coli, 
enterokoków, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2oC po 72h, jonu amonowego, 
twardości, barwy, mętności, żelaza, manganu, stężenia fosforanów) sporządzonych przez 
Pracownię Środowiskową Laboratorium SGS Polska ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna 
oraz raportu analitycznego 635588-138527 z dnia 30.03.2026 r. (w zakresie badań 
parametrów: bakterii grupy coli, enterokoków, Escherichia coli, ogólnej liczby 
mikroorganizmów w 22oC, żelaza, manganu) sporządzonego przez Agrolab Polska Sp. z 
o.o. ul. Żyrzyńska 52, 24-130 Końskowola z badań wody pobranej w ramach kontroli 
wewnętrznej w związku z implementacją preparatu SeaQuest z wodociągu zbiorowego 
zaopatrzenia Końskowola, ul. Pożowska 8  gm. Końskowola w punktach zgodności: 
hydrofornia – do sieci; Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Chrząchów 11a; 
DELTA Tomasz Wejman – hala ul. Głęboka 12, Końskowola; Stok 112, łazienka, stwierdza 
przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 
część A tabela 1, część C tabela 1, tabela 2, część D tabela 2 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że zakres badań 
wykonany w raporcie analitycznym 635588-138527 jest niekompletny w odniesieniu do  
zatwierdzonego harmonogramem badań na rok 2026 r. Wyżej wymienione badanie 
powinno obejmować parametry: bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków, ogólnej 
liczby mikroorganizmów w 22±2oC po 72h, jonu amonowego, twardości, barwy, mętności, 
żelaza, manganu, stężenia fosforanów.
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W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach prosi 
realizowanie ustaleń zawartych w Protokole uzgodnień z dnia 30.12.2026 r. znak: ONS-
HK.9020.2.155.2025.

Maria Wojtyłło
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach 

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat;
2. a/a.

Do wiadomości:
1. Burmistrz Końskowoli.

Sporządził: SM; Sekcja Higieny Komunalnej
Sprawdził: HW; Sekcja Higieny Komunalnej
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